
 
 

附件一 
 

香港舊樓常見六大安全危機 
1. 樓宇結構 • 於露台、天台或外牆加設未經許可的裝置   

 (冷氣機、招牌及晾衫架) 
• 結構殘舊： 

－ 外牆批盪或簷篷石屎脫落  
－ 混凝土破損／剝落 
－ 鋼筋銹蝕／外露 
－ 結構構件出現裂縫 
－ 窗戶不合規格或錯誤使用 
 

2. 電力裝置 • 電源插座因連接太多電器而超出負荷 
• 經常使用單一插座 
• 使用不安全裝置 
• 裝置老化： 

－ 電線安裝殘舊 
－ 線槽內電線過度擠迫 
－ 配電箱積滿塵埃 
－ 電線短路 
 

3. 消防系統 • 防煙門不合規格 
• 防煙門損毀或沒有關上 
• 缺乏消防設施 
• 消防設施損壞或沒有更換 
• 走火通道阻塞 
 

4. 供水及排水系統 • 水管及排水渠錯誤安裝 
• 供水管生銹 
• 水管及排水渠破損漏水 
• 排水渠或沙井淤塞 
 

5. 通風裝置 • 缺乏定期清潔及維修 
• 風機損壞 
• 冷氣機老化導致火警 
• 冷氣機滴水 
 

6. 其他安全危機 • 招牌下墜 
• 升降機經常超載及錯誤使用 
• 喉管老化洩漏氣體  
 

 


